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Linea Acquedotto

Scalda acqua in pompa
di calore
BAXI mod. SPC PLUS 250 S
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Miscelatore
Termostatico
Acqua Calda
Sanitaria
ACQ
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ESPULSIONE GAS COMBUSTI
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ISPEZIONE
CANNA FUMARIA

ASPIRAZIONE ARIA

EVACUATIONE GAS DI COMBUSTIONE CON CONDOTTO IN
PRESSIOME NEL RISPETTO DELLA NORMA UNI 11071

SCARICO e RACCOLTA
DELLE CONDENSE

REALIZZARE SIFONE
SCARICO CONDENSA
IN FOGNATURA

Caldaia condensazione
Solo Riscaldamento

| COLLEGAMENTO IMPIANTO ESISTENTE
| VERIFICA ESCLUSA DALLA PRESENTE
INSTALLAZIONE

Linea Gas Metano




